
meglévő-megmaradó
elszívó ernyő
2000x1300x450

meglévő-megmaradó
elszívó ernyő

1500x1300x450

meglévő-elbontandó
befúvó ventillátor

meglévő-elbontandó
légcsatorna

meglévő-elbontandó
melegvizes kalorifel

meglévő-elbontandó
légcsatorna

meglévő-elbontandó
légcsatorna

Belső udvar

--
Hőközpont

28,6 m² --
Zöldség előkészítő

12,6 m²

--
Főzőkonyha

41,1 m²

--
Hulladék

2,6 m²

--
Elektromos

4,0 m²

--
Átvevő előtér

11,6 m²

--
Folyosó
50,2 m²

meglévő-megmaradó
légcsatorna
(felszálló)

meglévő-megmaradó füstcső
(a készülék tartozéka)

meglévő-elbontandó
elszívó ventillátor

meglévő-elbontandó
elszívó ventillátor

meglévő-elbontandó
légcsatorna

faláttörés bejavítása

faláttörés a tervezett befúvó rácshoz
igazítása vagy bejavítása

meglévő-bontandó
tetőventillátor

meglévő-megmaradó
kémény kürtő

attika fal
(belső udvar felé)

Belső udvar

Légtechnika bontási terve
földszint és tető alaprajz

Szivárvány Óvoda
Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Hrsz.: 664/23

Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 9.
Levelezési cím: 3527 Miskolc, Víkendtelep u. 18.
Tel.: 46/504-272, Fax: 46/504-273, e-mail: plottcad@csepp.eu

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV
Létesítmény megnevezése:

Rajz megnevezése:

Munkaszám:

Dátum:

Lépték:

Rajz szám:

2590/1

2016. december hó

M = 1 : 50CSEKŐ ZOLTÁN
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

TETŐ ALAPRAJZ


